
NECROTÉRIO

DML

BHO.

GUARITA

BHO

A=1.69 m²

A=2.70 m²

A=2.36 m²

ÁREA PARA EXPANSÃO DE LEITOS

CIRCULAÇÃO 

CIRCULAÇÃO 

CIRCULAÇÃO 

CIRCULAÇÃO 

CIRCULAÇÃO 

CAIXA D´ÀGUA

A = 9,20 m²

MASCULINO

VESTIÁRIO

VESTIÁRIO

FEMININO

INSPEÇÃO/

ARMAZENAGEM E

CONTROLE (CAF)

RECEPÇÃO/

DISTRIBUÍÇÃO

FARMÁCIA

B
A

N
C

A
D

A
 
 
 
h
=

7
5
c
m

PASSADOR

LAVAGEM

A=15.39 m²

AUTOCLAVE

MAT. EST.

CARRO TRANSP.

ESTERELIZAÇÃO

PREPARO/

DISTRIBUIÇÃO

ARMAZENAGEM/

DML

S
O

L
E

I
R

A

MATERIAL SUJO

HALL 

BHO

MATERIAL ESTER.

HALL/ DISTRIB. 

B
A

N
C

A
D

A
 
I
N

O
X

DML

ÁREA LIMPA

BHO

MAQ. SECAR

MAQ. LAVAR

CALANDRA

DISTRIBUIÇÃO

COSTURA/ PREPARO/

A=14.95 m²

SECAGEM

PESAGEM/

A=14.40 m²

SEPARAÇÃO/

MESA INOX

RECEPÇÃO/

LAVAGEM

DML

ROUPA SUJA

HALL MATERIAL 

BHO

DML

ÁREA LIMPA

ROUPA LIMPA

HALL MATERIAL 

BHO

COSTURA
BANCADA INOX

ALMOXARIFADO

A= 12.78 m²

RECEPÇÃO/

INSPEÇÃO

A= 4.71 m²

A= 22.37 m²

BANCADA

INSPEÇÃO

CARROS

A= 3.79 m²

RECEPÇÃO/

LINHA DE SERVIR

BANDEJAS/ PRATOS

TALHERES / COPOS

LAVAGEM/ GUARDA DE

LOUÇAS E PANELAS

LIMPOS

BANDEJAS/ PRATOS

TALHERES / COPOS

SUJOS

BANCADA GRANITO

BANCADA INOX

NUTRICIONISTA

A= 6.30 m²

DISTRIBUIÇÃO/

ALIMENTOS

PACIENTES

MASSAS/ SOBREMESAS

BANCADA INOXBANCADA INOX

BANCADA INOX

B
A

N
C

A
D

A
 
I
N

O
X

VERDURAS

Projeção Coifa

COCÇÃO

FRIOS/ AÇOUGUE

FRUTAS/LEGUMES/

DESPENSA

COZINHA

A= 39.20 m²

ALVENARIA H=72cm

C. FRIA

EXAUSTOR

DML

BARREIRA

VESTIÁRIO

CARRO SUJO

HALL / LAVAGEM

BHO

ÁREA SUJA

ÁREA SUJA

A= 4.82 m²

A= 2.23 m² A= 2.91 m²

A= 4.45 m²

A= 4.82 m²

REFEITÓRIO 

DISTRIBUIÇÃO

A= 4.76 m²

A= 5.11 m²

A= 2.70 m²

A= 3.53 m²

CIRCULAÇÃO 

AMBULANCIA

ACESSO ACESSO

ACESSO

PESSOAS

ACESSO

PESSOAS

PROJEÇÃO COBERTURA

CIRCULAÇÃO

BHO

BHO

ENFERMARIA 

CIRÚRGICA

ENFERMARIA 

CIRÚRGICA

ENFERMARIA 

CIRÚRGICA

BHO

SERVIÇO

R
O

U
P

A
R

I
A

POSTO ENF.

CURATIVO

DML

UTILIDADES

SALA DE 

ÁREA PARA EXPANSÃO 

BLOCO CIRURGICO

C
I
R

C
U

L
A

Ç
Ã

O

OBSTÉTRICA

A=24.60 m²

ENFERMARIA

OBSTÉTRICA

A=24.20 m²

ENFERMARIA

SOLEIRA

PPP 02

A=14.00 m²

A=4.80 m²

SOLEIRA

S
O

L
E

I
R

A

SOLEIRA

PPP 03

A=14.00 m²

PPP 01

A=21.20 m²

BHO

OBSTÉTRICA

A=24.40 m²

ENFERMARIA

S
O

L
E

I
R

A
S

O
L

E
I
R

A

CURATIVO

A=8.80 m²

SALA DE 

MASC

A=2.70 m²

BHO FUNC

FEM

A=2.70 m²

BHO FUNC

CLINICA MÉDICA

A=24.20 m²

ENFERMARIA

DML

A=2.03 m²

UTILIDADES

A=5.77 m²

SERVIÇO

A=6.60 m²

POSTO ENF.

A=4.95 m²

SOLEIRA

SOLEIRA

WC

WC

A = 2.28 m²

A = 2.28 m²

S
O

L
E

I
R

A

A=23.80 m²

PEDIÁTRICA

ACOMP.

ESTAR

BRINQUEDOTECA

A = 6.25 m²

ENFERMARIA

BHO

A=3.64 m²

A=22.20 m²

CLÍNICA MÉDICA

ENFERMARIA

A=23.80 m²

PEDIÁTRICA

ENFERMARIA

S
O

L
E

I
R

A

BHO

A=3.98 m²

BHO

A=3.98 m²

SOLEIRA

DML

A=2.85 m²

A=22.40 m²

CLINICA MÉDICA

ENFERMARIA

BHO

A=4.04 m²

BHO

A=4.04 m²

BHO

A=3.64 m²

BHO

A=3.64 m²

BHO

A=3.64 m²

SOLEIRA

BHO

A=3.64 m²

S
O

L
E

I
R

A

A=3.36 m²

BHO

BHO

A=3.64 m²

S
O

L
E

I
R

A

BHO

A=3.64 m²

ISOLAMENTO 01

S
O

L
E

I
R

A

A=9.97 m²

S
O

L
E

I
R

A

A=3.50 m²

A.C

A.C

A=3.50 m²

A=9.97 m²

ISOLAMENTO 02

ROUPARIA

AUTOCLAVE

S
O

L
E

I
R

A

S

N

ORIENTAÇÃO

PREDOMINÂNCIA

DOS VENTOS

P
R

O
J
E

Ç
Ã

O

C
O

B
E

R
T

U
R

A

P
R

O
J
E

Ç
Ã

O

C
O

B
E

R
T

U
R

A

P
R

O
J
E

Ç
Ã

O

C
O

B
E

R
T

U
R

A

P
R

O
J
E

Ç
Ã

O
 
C

O
B

E
R

T
U

R
A

P
R

O
J
E

Ç
Ã

O
 
C

O
B

E
R

T
U

R
A

P
R

O
J
E

Ç
Ã

O
 
C

O
B

E
R

T
U

R
A

P
R

O
J
E

Ç
Ã

O

C
O

B
E

R
T

U
R

A

PROJEÇÃO

COBERTURA

PROJEÇÃO

COBERTURA

PROJEÇÃO

COBERTURA

P
R

O
J
E

Ç
Ã

O

C
O

B
E

R
T

U
R

A

P
R

O
J
E

Ç
Ã

O

C
O

B
E

R
T

U
R

A

LAVABO

A=1.90 m²

GUARITA

TIPO A/E

RESÍDUOS 

TIPO D

A=5.00 m²

RESÍDUOS 

A=5.00 m²

COMUM

RESÍDUOS 

A=5.00 m²

CARRINHOS

LAVAGEM DE

A=5.60 m²

CARRINHOS

A=5.00 m²

LAV. DE

SECRETARIA

DE SAÚDE

BHO

A = 2.03 m²

P
R

O
J
E

Ç
Ã

O

C
O

B
E

R
T

U
R

A

C
a
f
é

B
i
s
c
o
i
t
o
s

C
h
á

COLETA MACA

A=6.48m²

COLETA ESPECIAL

A=5.73m²

CHAPAS

ARQUIVO

A=11.39m²

LAUDO

A=7.20m²

INTERPRET.

ECO

VEST

A=1.94m²

RAIO X

ULTRASSONOGRAFIA

BHO

A=2.11m²

CIRCULAÇÃO

A=6.56m²

RECEPÇÃO / ESPERA

A=37.48m²

SALA DE ODONTOLOGIA

CIRCULAÇÃO

BHO FEM.

A=4.27m²

BHO MASC.

A=4.27m²

CONSULT. 01

A=10.35m²

CONSULT. 02

A=10.35m²

ATENDIMENTO

INDIVIDUAL

A = 8.15 m²

RECEPÇÃO CTA

A = 13.26 m²

A.I.H

A=7.76m²

GERÊNCIA ENF.

A=14.51m²

INFORMÁTICA

ESTATÍSTICA/

ÁREA TÉCNICA

AMOSTRAS

A=7.66m²

CLASSIFI.

DML

UTILIDADES

SALA DE REUNIÃO

A=13.77m²

BHO

BHO

CIRC.

CIRC.

A=11.54m²

BACTERIOLOGIA

ADMINISTRAÇÃO

ARQUIVO

AGÊNCIA

PLANTÃO

CIRCULAÇÃO

A=5.52m²

ADM / RECEPÇÃO

A=9.48m²

ÁREA LIMPA

A=7.56m²

ÁREA SUJA

A=9.35m²

PARASITOLOGIA

PARASITOLOGIA

A=20.04m²

FLUXO

A=7.28m²

LABORATÓRIO

COPA

CIRC.

A=8.71m²

COLETA

A=3.82m²

BOX

LAVABO

A= 2.81 m²

A=21.25m²

HIGIENIZAÇÃO

A=9.83m²

HALL DE

POSTO DE ENF.

A= 4.16 m²

A=5.40m²

BHO

A=2.40m²

DML

OBSERVAÇÃO

MASCULINA

A = 21.86 m²

APLIC.MEDICAM.

A= 14.82 m²

REIDRATAÇÃO/

REGISTRO

RECEPÇÃO / ESPERA

A=73.93m²

SERV. SOCIAL

A=7.63m²

REDUÇÃO DE FRATURAS

A=11.57m²

SALA DE GESSO/

SUTURAS/ CURATIVOS

A=8.22m²

DML

UTILIDADES

A= 5.28 m²

A= 2.07 m²

POSTO ENF./SERV.

A=7.81m²

A=14.18m²

OBSERVAÇÃO FEMININA

A=22.46m²

OBSERVAÇÃO PEDIATRIA

A=22.09m²

DME

A=2.81m²

BHO

A = 4.13 m²

BHO

A = 4.13 m²

CONSULT. 03

A=10.35m²

CONSULT. 04

A=10.35m²

BHO

A = 2.03 m²

CIRCULAÇÃO

A=7.12m²

CIRCULAÇÃO

SALA DE EMERG.

A=26.22m²

BHO FEM.

A=4.94m²

BHO MASC.

A=4.94m²

INALAÇÃO

A=12.40m²

TRIAGEM MÉDICA

CONSUL. ENFERMAGEM/

HEMATO/BIOQ.
A=7.68m²

A=12.37m²

2.50

2
.
0
0

2.50

2
.
0
0

2.50

2
.
0
0

2.50

2
.
0
0

2.50

2
.
0
0

COMPRESSOR

ABRIGO

IMUNOBIOLÓGICOS

AG.TRANSF.

Balança

BLOCO CIRÚRGICO

CENTRAL DE AR COMPRIMIDO

CENTRAL DE OXIGÊNIO

CENTRAL VÁCUO

C. NITROSO

CALÇAMENTO

GERADOR

SUBESTAÇÃO

SALA DE PAINEIS

FORMATO A0

ESC:

RESP. DESENHO:

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ENDEREÇO:

DESENHO:

1/100

EL-06

CLIENTE:

OBRA:

PRANCHA:

ARQUIVO:

DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA - PA

PLANTA BAIXA - DISTRIBUIÇÃO DE

ALIMENTADORES EM BT

PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL

MUNICIPAL DE JACAREACANGA

ANDRÉ NASCIMENTO CREA: 11.136D/PA

AutoCAD SHX Text
QLF-COZ(10)

AutoCAD SHX Text
QF-LAV(19)

AutoCAD SHX Text
QLF-LAV(11)

AutoCAD SHX Text
QF-EST(20)

AutoCAD SHX Text
QLF-FARM(12)

AutoCAD SHX Text
ENTRADA

AutoCAD SHX Text
QM

AutoCAD SHX Text
TRANSIÇÃO

AutoCAD SHX Text
GERAL

AutoCAD SHX Text
PROTEÇÃO

AutoCAD SHX Text
MEDIÇÃO

AutoCAD SHX Text
QM

AutoCAD SHX Text
QLF-01(02)

AutoCAD SHX Text
QF-01(13)

AutoCAD SHX Text
QFAC-01(21)

AutoCAD SHX Text
QLF-02(03)

AutoCAD SHX Text
QF-02(14)

AutoCAD SHX Text
QFAC-02(22)

AutoCAD SHX Text
QLF-03(04)

AutoCAD SHX Text
QF-03(15)

AutoCAD SHX Text
QFAC-03(23)

AutoCAD SHX Text
QF-04(16)

AutoCAD SHX Text
QFAC-04(24)

AutoCAD SHX Text
QL(01)

AutoCAD SHX Text
QLF-04(05)

AutoCAD SHX Text
QLF-05(06)

AutoCAD SHX Text
QF-05(17)

AutoCAD SHX Text
QF-LAB(18)

AutoCAD SHX Text
QF-RX(29)

AutoCAD SHX Text
QGD-02(33)

AutoCAD SHX Text
QGD-01(32)

AutoCAD SHX Text
QLF-GUA-02(09)

AutoCAD SHX Text
QLF-GUA-01(08)

AutoCAD SHX Text
QF-B.REC(28)

AutoCAD SHX Text
QF-CFM(27)

AutoCAD SHX Text
QFAC-06(26)

AutoCAD SHX Text
QFAC-05(25)

AutoCAD SHX Text
QLF-NEC(07)

AutoCAD SHX Text
 1.½"

AutoCAD SHX Text
 2.½"

AutoCAD SHX Text
%%C3"

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
QFAC

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
QF

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
QL

AutoCAD SHX Text
ALIMENTADORES (300x100)mm

AutoCAD SHX Text
ALIMENTADORES (300x100)mm

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
LAB

AutoCAD SHX Text
QF

AutoCAD SHX Text
 1.½"

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
QLF

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
QFAC

AutoCAD SHX Text
 1.½"

AutoCAD SHX Text
 1.½"

AutoCAD SHX Text
 1.½"

AutoCAD SHX Text
%%C2"

AutoCAD SHX Text
 1.½"

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
QFAC

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
QLF

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
QF

AutoCAD SHX Text
RX

AutoCAD SHX Text
QF

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
RX

AutoCAD SHX Text
QF

AutoCAD SHX Text
2x%%C4"

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
GUA-01

AutoCAD SHX Text
QF

AutoCAD SHX Text
2x%%C3"

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
GUA-01

AutoCAD SHX Text
QF

AutoCAD SHX Text
%%C3"

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
GUA-01

AutoCAD SHX Text
QF

AutoCAD SHX Text
2x%%C3"

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
NEC

AutoCAD SHX Text
QLF

AutoCAD SHX Text
%%C2"

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
QLF

AutoCAD SHX Text
%%C2"

AutoCAD SHX Text
GUA-02

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
QLF

AutoCAD SHX Text
GUA-01

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
QLF

AutoCAD SHX Text
NEC

AutoCAD SHX Text
2x%%C3"

AutoCAD SHX Text
3x%%C3"

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
GUA-01

AutoCAD SHX Text
QF

AutoCAD SHX Text
4x%%C3"

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
QLF

AutoCAD SHX Text
GUA-02

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
QLF

AutoCAD SHX Text
NEC

AutoCAD SHX Text
CP(100x100x100)cm

AutoCAD SHX Text
CP(100x100x100)cm

AutoCAD SHX Text
CP(600x600x600)cm

AutoCAD SHX Text
CP(600x600x600)cm

AutoCAD SHX Text
CP(600x600x600)cm

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
QFAC

AutoCAD SHX Text
%%C2"

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
QF

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
QLF

AutoCAD SHX Text
%%C3"

AutoCAD SHX Text
 1.½"

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
QFAC

AutoCAD SHX Text
 1.½"

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
QF

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
QLF

AutoCAD SHX Text
 2.½"

AutoCAD SHX Text
%%C2"

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
QFAC

AutoCAD SHX Text
 1.½"

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
QF

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
QLF

AutoCAD SHX Text
%%C2"

AutoCAD SHX Text
 1.½"

AutoCAD SHX Text
ALIMENTADORES (500x100)mm

AutoCAD SHX Text
ALIMENTADORES (500x100)mm

AutoCAD SHX Text
ALIMENTADORES (300x100)mm

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
QFAC

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
QF

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
QLF

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
QLF

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
QF

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
QFAC

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
QLF

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
QF

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
QFAC

AutoCAD SHX Text
ALIMENTADORES (300x100)mm

AutoCAD SHX Text
ALIMENTADORES (300x100)mm

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
QLF

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
QF

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
QFAC

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
QL

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
QF

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
QFAC

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
QLF

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
LAB

AutoCAD SHX Text
QF

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
QFAC

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
QLF

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
LAB

AutoCAD SHX Text
QF

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
QFAC

AutoCAD SHX Text
CP(150x150x150)cm

AutoCAD SHX Text
CP(100x100x100)cm

AutoCAD SHX Text
CP(150x150x150)cm

AutoCAD SHX Text
CP(150x150x150)cm

AutoCAD SHX Text
CP(150x150x150)cm

AutoCAD SHX Text
CP(150x150x150)cm

AutoCAD SHX Text
CP(150x150x150)cm

AutoCAD SHX Text
CP(150x150x150)cm

AutoCAD SHX Text
CP(150x150x150)cm

AutoCAD SHX Text
CP(150x150x150)cm

AutoCAD SHX Text
CP(100x100x100)cm

AutoCAD SHX Text
CP(100x100x100)cm

AutoCAD SHX Text
CP(600x600x600)cm

AutoCAD SHX Text
CP(600x600x600)cm

AutoCAD SHX Text
CP(600x600x600)cm

AutoCAD SHX Text
CP(600x600x600)cm

AutoCAD SHX Text
CP(600x600x600)cm

AutoCAD SHX Text
CP(600x600x600)cm

AutoCAD SHX Text
ALIMENTADORES (300x100)mm

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
COZ

AutoCAD SHX Text
QLF

AutoCAD SHX Text
%%C3"

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
FARM

AutoCAD SHX Text
QLF

AutoCAD SHX Text
%%C3"

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
FARM

AutoCAD SHX Text
QLF

AutoCAD SHX Text
%%C3"

AutoCAD SHX Text
%%C3"

AutoCAD SHX Text
2x%%C3"

AutoCAD SHX Text
2x%%C3"

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
EST

AutoCAD SHX Text
QF

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
LAV

AutoCAD SHX Text
QF

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
LAV

AutoCAD SHX Text
QLF

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
FARM

AutoCAD SHX Text
QLF

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
COZ

AutoCAD SHX Text
QLF

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
LAV

AutoCAD SHX Text
QLF

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
LAV

AutoCAD SHX Text
QF

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
EST

AutoCAD SHX Text
QF

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
QGD

AutoCAD SHX Text
6x%%C4"

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
QGD

AutoCAD SHX Text
6x%%C4"

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
QGD

AutoCAD SHX Text
10x%%C4"

AutoCAD SHX Text
RX

AutoCAD SHX Text
QF

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
RX

AutoCAD SHX Text
QF

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
QGD

AutoCAD SHX Text
8x%%C4"

AutoCAD SHX Text
RX

AutoCAD SHX Text
QF

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
RX

AutoCAD SHX Text
QF

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
QGD

AutoCAD SHX Text
8x%%C4"

AutoCAD SHX Text
RX

AutoCAD SHX Text
QF

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
RX

AutoCAD SHX Text
QF

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
QGD

AutoCAD SHX Text
10x%%C4"

AutoCAD SHX Text
RX

AutoCAD SHX Text
QF

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
RX

AutoCAD SHX Text
QF

AutoCAD SHX Text
8x%%C4"

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
B.REC

AutoCAD SHX Text
QF

AutoCAD SHX Text
2x%%C3"

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
CFM

AutoCAD SHX Text
QLF

AutoCAD SHX Text
%%C3"

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
QGD

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
B.REC

AutoCAD SHX Text
QF

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
CFM

AutoCAD SHX Text
QLF

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
QLF

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
QF

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
QFAC

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
QFAC

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
QF

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
QLF

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
QLF

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
QF

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
QF

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
QLF

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
QFAC

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
QFAC

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
QL

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
QF

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
QFAC

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
QLF

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
LAB

AutoCAD SHX Text
QF

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
QFAC

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
QLF

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
QF

AutoCAD SHX Text
QF-B.INC(31)

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
B.INC

AutoCAD SHX Text
QF

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
B.INC

AutoCAD SHX Text
QF

AutoCAD SHX Text
QGD-T1

AutoCAD SHX Text
QGD-T2

AutoCAD SHX Text
4x%%C3"

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
QFAC

AutoCAD SHX Text
QGD-EXIS(30)

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
EIXS

AutoCAD SHX Text
QGD

AutoCAD SHX Text
2x%%C4"

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
EIXS

AutoCAD SHX Text
QGD

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
EXIS

AutoCAD SHX Text
QGD

AutoCAD SHX Text
SEGUE P/ QGD EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
Nº

AutoCAD SHX Text
REVISÃO

AutoCAD SHX Text
RESPONSÁVEL

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
EMISSÃO INICIAL

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
ANDRÉ

AutoCAD SHX Text
NOV/15

AutoCAD SHX Text
NOTAS GERAIS

AutoCAD SHX Text
02 - TODO ELETRODUTO APARENTE SERÁ DE FERRO GALVANIZADO.

AutoCAD SHX Text
05 - TODO ELETRODUTO SECO DEVERÁ POSSUIR ARAME GUIA.

AutoCAD SHX Text
03 - TODO ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO DEVERÁ SER EM PEAD.

AutoCAD SHX Text
06 - TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM DEVERÃO POSSUIR TAMPA APARAFUSADA.

AutoCAD SHX Text
01 - ELETRODUTOS NÃO COTADOS DEVERÃO SER DE  1.½".

AutoCAD SHX Text
08 - PARA A ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VIDE ESPECIFICAÇÃO TECNICA.

AutoCAD SHX Text
07 - CAIXAS DE PASSAGEM NÃO COTADAS SERÃO DE (25x25x15)cm.

AutoCAD SHX Text
09 - TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE ATERRADAS.

AutoCAD SHX Text
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

AutoCAD SHX Text
ÍTEM

AutoCAD SHX Text
PRANCHA

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
MEMORIAL DESCRITIVO

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
HMJ-PE-EL.LM.R00

AutoCAD SHX Text
HMJ-PE-EL.MD.R00

AutoCAD SHX Text
LISTA DE MATERIAL

AutoCAD SHX Text
DESENHOS COMPLEMENTARES

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
HMJ-PE-EL-01-R00 -

AutoCAD SHX Text
LEGENDA  

AutoCAD SHX Text
LEGENDA  

AutoCAD SHX Text
DIAGRAMA UNIFILAR GERAL

AutoCAD SHX Text
ÍTEM

AutoCAD SHX Text
PRANCHA

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO

AutoCAD SHX Text
DIAGRAMA UNIFILAR GERAL

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
04 - TODO ELETRODUTO EMBUTIDO EM ALVENARIA DEVERÁ SER EM PVC.

AutoCAD SHX Text
ESC.:1/100

AutoCAD SHX Text
PLANTA BAIXA - DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTADORES EM BT

AutoCAD SHX Text
HMJ-PE-EL-07-R00 -

AutoCAD SHX Text
SUBESTAÇÃO

AutoCAD SHX Text
SUBESTAÇÃO

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
HMJ-PE-EL-08-R00 -

AutoCAD SHX Text
DIREITOS RESERVADOS - LEI 5772 DE 21/12/71.  A ALTERAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DE SEU AUTOR, FICARÁ SUJEITA AS MEDIDAS LEGAIS CABÍVEIS. A ALTERAÇÃO DESTE PROJETO EXIME SEU AUTOR DE QUAISQUER RESPONSABILIDADES POSTERIORES. 


	Sheets and Views
	HMJ-PE-EL-06-R00 - Alimentadores-PRANCHA A0


