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DESENHOS COMPLEMENTARES

ITEM

PRANCHA

DESCRIGAO

o1 | HMJ-PE—EL—01-R00 —
LEGENDA

LEGENDA

02 | HMJU-PE—FL—10-R00 —
ATERRAMENTO

PLANTA BAIXA — ATERRAMENTO

03 | HMJ-PE—EL-11—R00 —
DETALHES — SPDA

DETALHES — SPDA E ATERRAMENTO

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

ITEM

PRANCHA

DESCRIGAO

01

HMJ-PE-EL.LM.ROO

LISTA DE MATERIAL

02

HMJ—PE—EL.MD.ROO

MEMORIAL DESCRITIVO
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1 — DEVERAO SER SEGUIDAS AS NORMAS TECNICAS DA ABNT, NBR—5419,
PROTEGAO DE ESTRUTURAS CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS,
EM SUA VERSAO MAIS RECENTE, E NBR 5410 INSTALAGOES ELETRICAS
DE BAIXA TENSAO.

N
|

CONFORME NBR 5419.

w
|

FOI ADOTADO NO PROJETO DE SPDA NIVEL DE PROTEGAO II

DEVERA SER EFETUADA A LIGAGAO DE TODO MATERIAL FERROSO EM

EVIDENCIA NA COBERTURA, TAIS COMO TUBOS, ANTENAS, ESTRUTURAS
METALICAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CENTRAL DE AR CONDICIONADO, ETC.

S
|

O ANEL DE EQUALIZAGAO COMPOSTO DE CABO DE COBRE NU DE 50MM?

DIRETAMENTE ENTERRADO A 1M DE DISTANCIA DA EDIFICAGAO (MINIMO),
HASTES DE COBRE DE 3M E CAIXAS DE INSPEGAO, CIRCUNDAM TODO O PREDIO
E DEVERAO SER INTERLIGADOS AO BEP (BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAGAO
PRINCIPAL) LOCALIZADO NA SUBESTAGAO.

a
|

AS DESCIDAS QUE INTERLIGAM A CAPTAGAO COM A MALHA DE ATERRAMENTO

DEVERAO SER NAO NATURAIS ATRAVES DE CORDOALHA DE COBRE NU 35mm?*
EMBUTIDA EM REBOCO DE ALVENARIA, OBEDECENDO A DISTANCIA MINIMA DE
0,5M DE ABERTURAS.

o
|

DE 10 OHMS.

~
|

GAIOLA DE FARADAY.

O SISTEMA DE ATERRAMENTO DEVERA APRESENTAR RESISTENCIA MAXIMA DE

FOI ADOTADO PARA O PROJETO DOS CAPTORES DO SPDA O METODO DA
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